
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут объекта электросетевого хозяйства  ВЛИ-0,4 кВ от КТП-63 кВА "Погорелова" (Л-1 10

кВ ПС Устюцкое)
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1
Сведения об объекте

№
п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3
1 Местоположение объекта Новгородская область, Пестовский р-н, Погорелово (Устюцкое с/п) д

2
Площадь объекта ± величина
погрешности определения площади
(P ± ∆P)

1 688 м² ± 14 м²

3

Иные характеристики объекта Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями
использования территории
Содержание ограничений использования объектов недвижимости в
пределах зоны или территории: Публичный сервитут под объект
электросетевого хозяйства. Цель установления: публичный сервитут
устанавливается для использования земельных участков  и (или)
земель в целях размещения объекта электросетевого хозяйства.
Публичный сервитут устанавливается сроком на  49 лет.
Наименование охраняемого  объекта: ВЛИ-0,4 кВ от КТП-63 кВА
"Погорелова" (Л-1 10 кВ ПС Устюцкое)



Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-53, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м

X Y

1 2 3 4 5 6
1 569 061,72 3 233 716,77 0,10
2 569 065,37 3 233 719,73 0,10
3 569 057,30 3 233 729,69 0,10
4 569 045,15 3 233 744,51 0,10
5 569 076,21 3 233 765,22 0,10
6 569 109,57 3 233 787,54 0,10
7 569 142,79 3 233 809,75 0,10
8 569 176,05 3 233 831,83 0,10
9 569 209,48 3 233 854,21 0,10
10 569 242,55 3 233 876,42 0,10
11 569 275,73 3 233 898,57 0,10
12 569 313,01 3 233 923,55 0,10
13 569 310,39 3 233 927,46 0,10
14 569 273,12 3 233 902,47 0,10
15 569 239,94 3 233 880,32 0,10
16 569 206,86 3 233 858,11 0,10
17 569 173,44 3 233 835,73 0,10
18 569 140,19 3 233 813,66 0,10
19 569 106,96 3 233 791,45 0,10
20 569 073,59 3 233 769,13 0,10
21 569 038,23 3 233 745,54 0,10
22 569 053,65 3 233 726,72 0,10
1 569 061,72 3 233 716,77 0,10

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
1 2 3 4 5 6
— — — —

Обозначение
характерных

точек
границ

Метод определения
координат характерной

точки

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Mt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при

наличии)

Аналитический метод —

— —



Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-53, зона 3

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Существующие
координаты, м

Измененные
(уточненные)

координаты, м

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8
— — — — — —

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
1 2 3 4 5 6 7 8
— — — — — —

Обозначение
характерных

точек
границы

Метод
определения
координат

характерной
точки

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Mt), м

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

— —

— —



Раздел 4
План границ объекта

Л-1 10кВ ПС Устюцкое

КТП - 63кВА Погорелово
(Л-1 10кВ ПС Устюцкое)

53:14-4.206
 д. Погорелово

53:14:1401601
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Используемые условные знаки и обозначения:
________-граница публичного сервитута;
●1 - обозначение характерной точки границыпубличного сервитута;
________-граница населенного пункта по сведениям ЕГРН;
________-граница кадастрового квартала;
________-граница земельного участка, установленная в соответствии с 
Федеральным законодательством, включенная в ЕГРН.

Мошкина А.Ф. 22 марта 2021 г.Кадастровый инженер

Масштаб 1:2 500


